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Projecie de la xarxa de distribucié eléctrica de MT 1 de BT
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Pla Parcial "CONCORDIA" (Manresa)
Projecle de la xarxa de distribucié eléctrica de MT i de BT

- MEMORIA DESCRIPTIVA

1.1- REGLAMENTACIO | NORMATIVA APLICADES

Aquest Projecte. ¢l qual recull les caracteristiques dels materials. els caleuls que en
justifiquen cl seu us i la forma d’executar les obres a realitzar. ¢s redacta tenint en compte les
reglamentacions 1 normes segiients:

- Reglament Electrotécnic per a Baixa Tensio i les especificacions de les Instruccions Técniques
Complementaries corresponents aprovats pel Reial Decret 842/2002, dec 2 d'agost. Es tenen en compte
especialment les ITC segiients:

e BT-07 - XARXES SUBTERRANIES PER A DISTRIBUCIO EN BAIXA TENSIO.
¢ BT-10 - PREVISIO DE CARREGUES PER A SUBMINISTRAMENTS EN BAIXA TENSIO.
e BT-18 - INSTAL.LACIONS DE POSADA A TERRA.

—  Decret 3151/1968 de 28 de Novembre. pel qual s'aprova ¢l Reglament Técnic de Linies Eléctriques
Acéries d"Alta Tensio.

— Reial Decret 3275/1982 de 12 de Novembre. sobre Condicions Técniques i Garanties de Seguretat en
Centrals Eléctriques, Subestacions i Centres de Transformacio. aixi com les Ordres de 6 de juliol de
1984. de 18 d octubre de 1984, de 27 de novembre de 1987 y 23 de juny dc 1988. per les quals
s'aproven i actualitzen les Instruccions Técniques Complementaries MIE-RAT sobre l'esmentat
reglament.

— Reial Decret 1955/2000 de | de Desembre. pel qual es regulen les activitats de transport. distribucio.
comercialitzaci6, subministrament i procediments d’autoritzacié dinstal-lacions d’energia ¢léctrica.

—  Decret 329/2001. de 4 de desembre. pel qual s'aprova el Reglament del subministrament eléctric

1.2.- JUSTIFICACIO DE LA SOLUCIO PROJECTADA

La solucid quc s'adopta és el resultat de considerar conjuntament les condicions
reglamentaries. urbanistiques. técniques i econdomiques de la zona a urbanitzar 1 les possibilitats de
subministrament exposades per la companyia subministradora “ENDESA DISTRIBUCION™.

Ateses aquestes consideracions. es projecta retirar totes les instal-lacions aéries existents ¢n
I’ambit d’actuacio i. conseqilentment. construir totes les noves linies de les xarxes de tipus subterrani.
analogament a les de la resta de serveis a instal-lar.

Tanmateix, una vegada construides les xarxes de distribucié projectades. a cadascun dels
punts de subministrament establerts hi romandra disponible per a contractacio en BT la poténcia cléctrica
determinada d'acord amb la previsid de carregues establerta per la [TC-BT-10. tal com es descriu ai capitol 2
de la present Memoria.

Memoria Descriptiva
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Pla Parcial "CONCORDIA" (Manresa)
Projecte de la xarxa de distribucio electrica de MT ide BT

1.3.- CRITERIS GENERALS DE DISSENY

Per al dissenv de les xarxes de distribucio d’energia eléctrica s’han tingut en compte els
criteris segiients:

- Establir la previsio de poténcia per a cada punt de subministrament aplicant cls parametres dc
I'esmentada ITC-BT-10.

- Installar les corresponents "caixa de seccionament” i "caixa general de distribucié” (CGP). en cadascun
dels punts de subministrament.

- Dotar cada punt de subministrament previst de la linia necessaria per a possibilitar la contractacié directa
i immediata del corresponent subministrament en baixa tensio assignat.

- Instal'lar el nombre estrictament necessari de transformadors de distribucié MT/BT i la seva poténcia. bo
i procurant repartir les carregues previsics amb la maxima uniformitat i eficicncia i aplicant els
coeficients de simultancitat reglamentaris.

- D'acord amb la companyia subministradora. establir la possibilitat de doble alimentacié en MT a
cadascun dels nous centres de transformacio.

2.- CARREGUES

Les carrcgucs corresponents a cada local es determinen tenint en compte I'as al qual cs
destinara. aplicant els criteris generals de la ITC-BT-10. la qual estableix els valors minims segiients:

Poténcies:

- Edificis d'habitatges ...............c.ccon 9.200 W per a cada habitatge (clectrificacio clevada)

- Serveis generals d'edifici d'habitatges ........ 20 kW (valor estimat per a ascensors. enllumenat 1 serveis)
= GArALEES ..o 20 Whm?

- Edificis comercials o d'oficines ................. 100 W/m*

Tanmateix, per a determinar les poténcies a transportar per cada linia 1 les dels
transformadors que les alimentaran s'apliquen també cls coeficients de simultancitat cstablerts per
I'esmentada ITC. que son els segiients:

Coeficients de simultaneitat:

- Edificis d'habitatges .............occooovreieeennn. en funcié del nombre d'habitatges. (s/ ITC-BT-10. taula 1)
-~ Serveis generals d'cdifici d'habitatges ........ |
- Garatges ... l
- Edificis comerciais o d'oficines .................. [

D acord amb aquestes premisses. les poténcies assignades a cada punt de¢ subministrament i
la necessaria de cada centre de transformacié resulten les segiients:

CARREGUES

Qe 3
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Pla Parcial "CONCORDIA" (Manrcsa)

Projecic de la xarxa de distribucio cléctrica de MT i de BT

2.1.- CENTRE DE TRANSFORMACIO 4

, . Poténcia . Carrega
Entitat | Linia Us g::::;fsge Su[()::;‘;'c'e unitaria g::fuﬁl::::itczll i prevista

’ (W) (kW)

Serveis generals | -—- 20000 | 200

Habitatges 18 - 9200 13'7/18 126'0

Torre Ul | 41 ™ Gamige [ 3571 20 | 514
TOTAL 20 - -— -— 197'4

Serveis generals | --- 20000 [ 2000

Habitatges 16 o 9200 12'5/16 1150

42 [TLocal comercial | 256 100 | 25'6

TOTAL 18 -— - - 160'6

o Serveis generals 1 --- 20000 | 200
Edifici Habitatges 16 — 9200 125/16 1150
hab:-tja‘:ges 43 I'Local comercial 1 256 100 i 25'6
TOTAL 18 — - - 160'6

Serveis generals 1 - 20000 1 2000

Habitatges 16 - 9200 12'5/16 1130

44 [Local comercial | 256 100 | 25'6

TOTAL 18 -—- - - 160'6

Serveis gencrals 4 --- 20000 I 800

Habitatges 66 - 9200 37'8/66 347'8

CT4 Locals comercials 3 768 100 [ 76'8
Garatge I 2571 20 l K
TOTAL 74 - - - 556'0

CARREGUES
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Pla Parcial "CONCORDIA" (Manresa)
Projecte de la xarxa de distribucio eléctrica de MT i de BT

2.2.- CENTRE DE TRANSFORMACIO 3

. Poténcia . Carrega
Entitat | Linia Us sl\:&n:::;?s(tjne Su‘:z:f; “® | unitaria gﬁfﬂ:ﬁf_}.&i prevista
) (W) ’ (kW)
Serveis gencrals 2 — 20000 I 40'0
3.1 Habitatges 23 - 9200 18'8/28 173'0
Barra I TOTAL 30 — — - 2]3'0
Ul Serveis generals l - 20000 | 200
32 Habitatges 14 - 9200 11'3/14 104'0
TOTAL 15 -- - -— 124'0
Serveis generals 2 ' — 20000 ] 400
33 |_Habitatges 20 9200 14'8/20 1362
Barra 2 TOTAL 22 ——— .= - l 76'2
Ul Serveis generals 1 . 20000 | 2000
34 Habitatges 10 - 9200 8'5/10 78'2
TOTAL 11 - -— e 982
Serveis generals 2 — 20000 | 40°0
35 | Habitatges 22 9200 15'8/22 145'4
Barra 2 TOTAL 24 -— - - 185'4
U2 Servels generals | - 20000 | 200
3.6 Habitatges 11 - 9200 92/11 84'6
TOTAL 12 - --- - 104'6
Serveis generals 1 — 20000 | 200
Totre Habitatges 18 - 9200 13'7/18 126'0
v |3 Garatge 1 2633 20 ] 527
TOTAL 20 - - —_ 198'7
Serveis generals 10 o 20000 ] 2000
Habitatges 123 -— 9200 66'3/123 6100
CT3 Garatge | 2633 20 ] 527
TOTAL 134 -- - 862'7

- Coros Pabliques

- DirecT A Sengral 2T
-~ . i

CARREGUES
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Pla Parcial "CONCORDIA" (Manresa)

Projecte de la xarxa de distribucio eléectrica de MT i de BT

2.3.- CENTRE DE TRANSFORMACIO 2

.. Poténcia . Carrega
Entitat | Linia Us :::)l::;fs(ti: Su;:::‘zf)lcm unitaria g:::ﬁf:xz:t(:u i previs%a
: (W) (kW)
Serveis senerals 2 -— 20000 ] 40'0
21 | Habitatges 28 9200 18'8/28 1730
Barra | TOTAL 30 - -— - 213'0
U2 Serveis generals | - 20000 | 200
52 | Habitatges i4 9200 13714 104'0
TOTAL 15 - -— - 124'0
Serveis generals 2 -— 20000 ] 400
23 Habitatges 22 - 9200 15'8/22 145'4
Barra 2 TOTAL 24 - -— - 185'4
u3 Serveis generals ] -— 20000 | 2000
21 | Habitatges 1 9200 911 84'6
TOTAL 12 - - — 104'6
Serveis generals 1 -— 20000 [ 20'0
Torre 5 Habitatges 18 — 9200 13'7/18 126'0
U3 o Garatge ( 2363 20 | 47'3
TOTAL 20 - ——- - 193'3
Serveis generals 2 - 20000 | 40'0
Barra | ¢ | Habitatges 28 — 9200 18'8/28 173
us TOTAL 30 — - 213'0
Serveis generals 9 - 20000 | 1800
Habitatges 121 - 9200 63'3/121 600'8
CT2 Garatge | 2363 20 | 373
TOTAL 131 - - - 828'1

CARREGUES
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Pla Parcial "CONCORDIA® (Manresa)

Projecte de la xarxa de distribucio eléctrica de MT 1 de BT

2.4.- CENTRE DE TRANSFORMACIO 1

. Poténcia . Carrega
Entitat | Linia Us ::i':::s?: Su‘::z‘;i €€ | unitaria g:ﬁﬁ:ﬁ:‘i::: prevista
’ (W) ’ (kW)
Supermercat | 885 100 | 88's
1.1 Magatzem 1 618 100 | 61'8
. TOTAL 2 - - - 150'3
Arca
Comer- Restaurant 1 675 100 I 67's
cial 1.2 [_Aparcament 1 675 20 I 13'5
U4 TOTAL 2 - - - 81'0
L3 Enilum. public 1 — - 1 300
) TOTAL 1 - - | 30'0
Serveis generals 2 o 20000 ] 40'0
1.4 Habitatges 24 -~ 9200 16'8/24 154'6
h idlﬁCl TOTAL 26 - - - 194'6
tge -
a 16:1) gos Serveis generals | -— 20000 | 2000
1.5 Habitatges 16 - 9200 12'5/16 115'0
TOTAL 17 - - - 135'0
Serveis generals 1 - 20000 | 2000
1.6 |_Habitatges 10 — 9200 8'5/10 7872
l iﬁi'ﬁc' TOTAL 11 - - - 98'2
" lljz;tg,cs Serveis generals 2 -—- 20000 | 40'0
Wi Habitatges 18 --- 9200 13'7/18 126'0
TOTAL 20 - - - 166'0
Supermercat I 885 100 1 88'S
Magatzem | 618 100 | 61'8
Restaurant | 675 100 | 67'5
Aparcament | 673 20 | 13'5
CT1 Enllum. public 1 -~ - | 300
Serveis generals 6 -— 20 1 12000
Habitatges 68 - 9200 38'8/68 3570
TOTAL 79 --- .- - 738'3

CARREGUES
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Pla Parcial "CONCORDIA" (Manresa)
Projecte de la ~arxa de distribucié eléctrica de MT i de BT

2.5.- ILLA3
L. - Nombre de | Superficie Poténcia Coeficient de Carrega
Entitat | Linia Us . . 2 unitaria . . prevista
subministr. (m?) (W) simultaneitat (kW)
Hotel | 3500 100 | 3300
EM1 | Garatge hotel I 950 20 I 190
TOTAL 2 - - 1 369'0
illa 3 Oficines 1 5227 100 | 522'7
CTé6 | _Aparcament l 7161 20 | 143'2
TOTAL 2 - - 1 665'9
TOTAL 4 - - 1 1034'9
2.6.- TLLA 4
frns Poténcia . Carrega
Entitat | Linia Us Nomtfr? de Supelzflme unitaria C'oeﬁCIenEde prevista
subministr. (m?) W) simultaneitat (kW)
Mad | CTS Equipament | 10385 100 0'818 (%) 850'0
2 TOTAL 1 - 850'0

(*) coeficient estimat. atés que no es tracta de previsio per a edificis comercials. d'oficines o industrials

2.7.- CARREGA TOTAL

CENTRE DE AREA UNITAT CARREGA

TRANSFORMACIO D'EDIFICACIO PREVISTA (kW)

CT4 ILLA1+ILLA2 Ul+U4 356'0

CT3 ILLA | Ui+u2 862'7

CT2 ILLA 1 U2+U3 828'1

CTl ILLA 2 U4+U5+U6 738'3

EMI u7 369'0

ILLA 3
CTé6 u7 663'9
CTs ILLA 4 E.l 850'0
TOTAL DEL PLA PARCIAL 4870'0

c‘.\l{kgﬁi,v|5s N RS ﬂ:~
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Pla Parcial "CONCORDIA" (Manrcsa)
Projecte de la xarxa de distribuci6 eléctrica de MT 1 de BT

3.- DESCRIPCIO DE LES INSTAL-LACIONS

3.1.- DESCRIPCIO GENERAL

El conjunt constara. basicament. de 6 centres de transformacio (CT) equipats amb un
transformador MT/BT cadascun. Un d'aquests CT. amés a més d'alimentar la seva corresponent xarxa de BT.
contindra aparells de control i de maniobra automatitzats.

Aquests centres de transformacio s ubicaran en els punts més adients. per tal de poder
distribuir I'energia als diversos punts de subministrament de la forma més adcquada possible. Estaran units
¢léctricament mitjangant diverses linies subterranies de MT. de manera que es puguin integrar cn les xarxes
existents a fi de que sigui possible la doble alimentacioé de cadascun d’ells.

De cada centre de transformacio partiran les linies subterranics de BT necessaries per a
poder abastar els diversos punts de subministrament. les quals s'han disscnyat per a poder atendre
correctament la demanda de poténcia corresponent. Totes les linies estaran protegides individualment amb
¢ls tallacircuits fusibles dels armaris de distribucio ubicats als centres de transformacio.

Per tal d’eliminar I'afectacié sobre el terreny provocada per la linia aéria dc MT doble
existent. aquesta ¢s substituird per dues noves linies subterranies. Aquestes noves linics constaran de dos
trams. El primer d'aquests trams unira els cables subterranis existents al carrer Jaume d'Artés amb ¢l nou
CTS5 a instal-lar a l'extrem de lilla 4. El segon tram unira aquest nou CT amb la linia a¢ria existent al limit
de l'actuacio situat al final del nou tram del carrcr Ramon Iglesias. punt en el que s'hi instal-lara una nova
torre metal-lica amb conversio aéria/subterrania.

Del CT3 sortira una linia subterrania addicional. la qual fard possible la doble alimentacio
dels CTL.CT2. CT3i CT4.

El CT6 s'integrara a la xarxa de MT existent al carrer Pica d'Estats.

La ubicacio dels 6 centres de transformacio i el tragat de les diverses linies de MT 1 BT ¢s
representen integrament en els planols de planta corresponents. adjunts.

La relacio prevista dels centres de transformacio 1 dels punts de submimstrament que
cadascun dells alimentara en BT s'han relacionat al capitol 2 de la present Memornia.

Deseripeio de les Instal lacions




